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OFICIO N° 358/2022 . Ipixuna do Para (PA), 09 de Dezembro de 2022

A Diretoria de Licitagdes e Contratos

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria o Estudo Técnico
Preliminar. para futura e eventual contratagdo de empresa para fornecimento de servigo
de manutencio preventiva e corretiva nos aparelhos de refrigeracdo, visando atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Satde, para uso no decorrer do exercicio de 2023.

Atenciosamente,

Jhonatas de Limaf oslho derCosta
Secretario Mudistoal de Saude
0 268/2022

Jhonatas de Lima Coelho da Costa
Secretario Municipal de Saide
Decreto N* 268/2022-GP
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INTRODUCAO

0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratagio de solugdo que atendera 4 necessidade abaixo especificada. O
objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observédncia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracdo Publica.
1. DO OBIETO

Registro de preco para futura e eventual contratagao de empresa para servigo especiali-
zado em manutencio preventiva e corretiva nos aparelhos de refrigeragao, em quaisquer instala-
¢oes que venham a ser ocupadas por esta institui¢do no municipio, conforme condigdes, quantida-

des e exigéncias estabelecidas neste instrumento, para uso.no decorrer do exercicio de 2023.
2. NECESSIDADE DA CONTRATACAOQ

Anecessidade da contratagdo descrita no item 1 justifica-se que nao se tem no quadro de servidores,
profissional habilitado a executar os servigos técnicos e que também se faz necessaria a substituicdo de
pecas que ndo dispomos em estoque e que sdo de dificil mensuracdo da demanda. Esses servigos sao
necessérios para manutencdo de equipamentos de ar condicionado. A demanda foi estimada com base na
quantidade de equipamentos e nos servigos que serao necessarios. Os servigos prestados serdo de
manutencio preventiva e corretiva, bem como fornecimento de pegas de reposicido, abrangendo
equipamentos e instalagdes de sistemas de ar condicionado. O servigo de ar condicionado trata-se de
servico essencial e continuado, sendo imprescindivel a continua manuten¢ao destes, caso contrario
implicara na qualidade do ambiente de trabalho, pois a climatizagdo dos ambientes de trabalho é de

fundamental importancia.



e | B,
N 3 ESTADO DO PARA F R !Li IPIXUNA
%ﬁ.éj " GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA 225"~ DO PARA
[ L\ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA  7%% /" oo

3. REQUISITOS DA CONTRATACAQ

3.1 A licitaco, para a contratagdo de que trata o objeto de Estudo @ seus anexos, justifica-se pela necessi-
dade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que varios prestadores de servicos poderao im-
plicar descontinuidade da padronizagao de servigos, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo,
aumento dos custos, pois a contratagao tem a finalidade de formar um todo unitario.

3.2 A contratada executara servigos que compreendam todas as atividades que demandem, reparo, manu-
tencdo, limpeza, instalagéo e lubrificagao de central de ar, sendo imprescindiveis estes servigos para o fun-
cionamento em condicoes satisfatérias de salubridade destas unidades, assim como para a conservagdo da
vida ttil dos equipamentos contemplados nas rotinas de manutengio e de acordo com as normas técnicas
vigentes, ou seja, manter o bom funcionamento, conforto e seguranga dos servidores. Assim, a manutencao
preventiva se faz necessaria para que os equipamentos da Secretaria Municipal de Satde de Ipixuna do
Para, sejam mantidos sempre em boas condicdes de utilizagdo.

3.4 Desta forma que, justifica-se a contratagdo de empresa especializada na manutencao, instalagao e lubri-
ficacdo de equipamentos de refrigeragio, para que assim se tenha um sistema de climatizagdo adequado e
que esteja em plenas condigdes de uso, de forma a manter um ambiente satisfatério para o bom desempe-
nho dos servidores na realizagio de suas atividades. Assim, a manuten¢ao preventiva se faz necessaria para
que os equipamentos sejam mantidos sempre em boas condigdes de utilizacao.

4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades demandadas se deu pela observagdo do consumo dos mesmos
servicos no ano de 2022, de forma que, ha a necessidade no aumento dessas quantidades,

consumo estimado na tabela seguinte:

ITE | DESCRICAO UNID | DOTA- | DOTA- | DOTA- | DOTA-
+ RO |cho  |cAo  |gAo
2021 2029 2034 2027
1 | MANUT.PREVENTIVA DE SPLIT 7000 A | SER-
12000 BTUS 3 VICO 35§ e . =

Especificagdo : Manutengdo preventiva ¢/ re-
mog¢do em aparelhos de 7000 a 12000BTUS,
com reposicdo de pegas originais ¢/ 6nus
para a contratada em aparelhos de ar condici-
onado ou split's que compdem o sistema de
climatizacao. A manutengao preventiva con-
siste em: limpeza e conservagdo dos filtros de
ar, limpeza e evaporadores e condensadores,
observagdo de conexoes e reapertos, testes de
comandos de operagdo, verificagdo da opera-
¢do do motor, ventilador e pas, verificagdo do
funcionamento dos componentes de bombas
e torres, medicdo de temperatura de retorno,
insuflamento, medicdo de corrente e tensdo,
medicdo de pressdo de trabalho e de baixa,
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medi¢ao de temperatura de evaporagao, me-

digdo de pressdo de alta e de pressdo descida,
limpeza da casa de maquina e shafts, limpeza
e conservacao dos dutos, entre ¢/ garantia

minima de 90 (noventa) dias. ¥
MANUT.CORRETIVA DE SPLIT 18000 A 3 SER- '

4
24000 BTUS C VICO 4 - 38

Especificagdo : Manutengao corretiva c/ re-
mogio em aparelhos de 18000 a 12000BTUS,
com reposi¢do de pegas originais ¢/ 6nus
para a contratacao em aparelhos de ar condi-
cionado ou split's que compdem o sistema de
climatizagao. A manutengao corretiva con-
siste em: Substituicao de componentes, ajus-
tes e reparos necessarios, de acordo com os
manuais e normas técnicas especificas para
o0s equipamentos ¢/ garantia minima de 90
(noventa) dias.

MANUT.CORRETIVA DE SPLIT 7000 A 12000 | SER-

BTUS VICO 350 180 100 24

Especificagdao : Manutengdo corretiva s / re-
mog¢do em aparelhos de 7000 a 12000BTUS,
com reposi¢do de pecas originais ¢/ énus
para a contratagdo em aparelhos de ar condi-
cionado ou split's que compdem o sistema de
climatizagdo. A manutencdo corretiva con-
siste em: Substituicao de componentes, ajus-
tes e reparos necessarios, de acordo com os
manuais e normas técnicas especificas para
0s equipamentos ¢/ garantia minima de 90
(noventa) dias.

MANUT.PREVENTIVA DE SPLIT 18000 A SER-

24000 BTUS VICO L v 3 8

Especificagdo : Manutengdo preventiva c/ re-
mocao em aparelhos de 18000 a 24000BTUS,
com reposicao de pegas originais ¢/ dnus
para a contratada em aparelhos de ar condici-
onado ou split's que compdem o sistema de
climatizagdo. A manutencgao preventiva con-
siste em: limpeza e conservagao dos filtros de
ar, limpeza e evaporadores e condensadores,
observacio de conexdes e reapertos, testes de
comandos de operacgao, verificacdo da opera-
¢ao do motor, ventilador e pas, verificagdo do
funcionamento dos componentes de bombas
e torres, medicao de temperatura de retorno,
insuflamento, medi¢do de corrente e tensao,
medicdo de pressao de trabalho e de baixa,
medig¢do de temperatura de evaporagao, me-
digdo de pressao de alta e de pressdo descida,
limpesa da casa de maquina e shafts, limpeza
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e conservagao dos dutos, entre ¢/ garantia
minima de 90 (noventa) dias.

MANUT.PREVENTIVA DE SPLIT : 30000 A
36000 BTUS

SER-

VICO |

Especificagido : Manutengdo preventiva c/ re-
mogado em aparelhos de 30000 a 36000BTUS,
com reposigao de pegas originais ¢/ dnus
para a contratada em aparelhos de ar condici-
onado ou split's que compdem o sistema de
climatizacao. A manutencao preventiva con-
siste em: limpeza e conservacao dos filtros de
ar, limpeza e evaporadores e condensadores,
observacao de conexoes e reapertos, testes de
comandos de operacao, verificagdo da opera-
¢do do motor, ventilador e pas, verificacdo do
funcionamento dos componentes de bombas
e torres, medicdo de temperatura de retorno,
insuflamento, medicdo de corrente e tensdo,
medi¢do de pressao de trabalho e de baixa,
medicdo de temperatura de evaporagao, me-
di¢do de pressao de alta e de pressdo descida,
limpesa da casa de maquina e shafts, limpeza
e conservacao dos dutos, entre ¢/ garantia
minima de 90 (noventa) dias.

MANUT.PREVENTIVA DE SPLIT 48000 A
60000 BTUS

SER-
VICO

Especificacdo : Manutencao preventlva c/ re-
mog¢do em aparelhos de 48000 a 60000BTUS,
com reposicao de pecas originais ¢/ énus
para a contratada em aparelhos de ar condici-
onado ou split's que compdem o sistema de
climatizacdo. A manutencao preventiva con-
siste em: limpeza e conservagdo dos filtros de
ar, limpeza e evaporadores e condensadores,
observacgao de conexoes e reapertos, testes de
comandos de operagao, verificagao da opera-
¢ao do motor, ventilador e pas, verificagao do
funcionamento dos componentes de bombas
e torres, medi¢do de temperatura de retorno,
insuflamento, medicdo de corrente e tensao,
medicdo de pressao de trabalho e de baixa,
medicdo de temperatura de evaporagao, me-
dicdo de pressdo de alta e de pressdo descida,
limpesa da casa de maquina e shafts, limpeza
e conservacao dos dutos, entre ¢/ garantia
minima de 90 (noventa) dias.

MANUT.CORRETIVA DE SPLIT 30000 A
36000 BTUS ¥54

SER-
VICO

s

Especificagdo : Manutengao corretlva ¢/ re-
mocao em aparelhos de 30000 a 36000BTUS,
com reposicio de pecas originais ¢/ dnus
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para a contratagdo em aparelhos de ar condi-
cionado ou split's que compdem o sistema de
climatizagdo. A manutencdo corretivacon- __|
siste em: Substitui¢cdo de componentes, ajus-
tes e reperos necessarios, de acordo com os
manuais e normais técnicas especificas para
o0s equipamentos ¢/ garantia minima de 90
(noventa) dias.

MANUT.CORRETIVA DE SPLIT 48000 A
60000 BTUS

SER-
VICO

Especificagdo : Manutengao corretiva ¢/ re-
mocao em aparelhos de 48000 a 60000BTUS,
com reposi¢do de pegas originais ¢/ 6nus
para a contratagio em aparelhos de ar condi-
cionado ou split's que compdem o sistema de
climatiza¢ao. A manutencao corretiva con-
siste em: Substitui¢do de componentes, ajus-
tes e reperos necessarios, de acordo com os
manuais e normais técnicas especificas para
os equipamentos ¢/ garantia minima de 90
(noventa) dias.

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE BEBEDOURO DOMESTICO COM
FORNECIMENTO DE PECAS

¢

SERVIC
0

45

21

21

10

MANUTENCAO PREVENYIVA E CORRETIVA
DE GELADEIRA COM FORNECIMENTO DE "
PECAS >

SERVIC
0

70

25

15

11

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE FRIGOBAR COM FORNECIMENTO DE
PECAS )

SERVIC
0

12

06

04

12

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA

DE CAMARA REFRIGERADA VERTICAL DE
IMUNOBIOLOGICOS COM REPOSICAODE |
PECAS |

SERVIC
0

12

10

10

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA_ 7

DE FREEZER HORIZONTAL E VERTICAL >

" SERVIC

0

11

05. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1 A Contratante obriga-se a:

10.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade tlos servigos recebidos provisoriamente
com as especificagoes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimentos definitivos.

10.1.3 Acompanhar e fiscalizar oS cumprimentos daS obrigagdes da Contratada, através de servidor espe-

cialmente designado.

10.1.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcdes no curso da execugio dos

servicgos, fixando prazo para a sua corregao.

10.1.5 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
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10.1.6 Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obri-
gacdes assumidas pela Contratada, todas as condigées de habilitag@o e qualificacdo exigidas na licitagao.

06. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1 A Contratada obriga-se a:

11.1.1 Efetuar a execucao dos servicos em perfeitas condi¢des, no prazo e local indicado pela contratante,
em estrita observincia das especificagdes do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicagdes da marca, fabricante, modelo, tipo, procedéncia e prazo de garan-
tia.

11.1.2 Atender prontamente a quaisquer exigéncias da contratante, inerentes ao objeto da presente licita-
cdo.

11.1.3 Comunicar a contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do
servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao.

11.1.4 Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as de-
mais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a contratante.

11.1.5 Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.1.6 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, to- -
das as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

11.1.7 Nio transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes autorizadas no Termo
de Referéncia ou na minuta de contrato.

7. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com esta contratagao se busca melhorar a gestao e a execugdo dos servigos de manutencao de equi-
pamentos de climatizagao e refrigeragdo instalados, em quaisquer instalagdes que venham a ser ocu-
padas por esta instituicdo no municipio, Ademais, a manutengao preventiva e corretiva permitira a con-
tinuidade das atividades, bem como a preservac¢ao do patriménio piiblico, visto que deixaré os aparelhos
em perfeito funcionamento, diminuira consideravelmente a quebra dos equipamentos e aumentara sﬁé:
vida 1til. Além disso, a Secretaria Municipal de Satude estara comprometida com o atendimento a todos os

preceitos legais e aos critérios de sustentabilidade vigentes.
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8. DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA SOLUCAO
A contratacio pretendida mostra-se viavel, atende adequadamente a demanda formulada

e as diretrizes legais, os beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos sdo compati-

veis e caracterizam a economicidade, inexistindo riscos.

Ipixuna do Para-PA, _09 de Dezembro_de 2022.

Thonatas de LimgAoclio du (uste
Secre %ﬂﬂ}x%pam Saiidle

D b 268/2022
JHONATAS DE LIMA COELHO DA COSTA "
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EBUGCACAD § DETHNAVOL W IMERNTC)

Oficio. n® 693/2023 — Departamento de Compras

Ipixuna do Para (PA) 28 de fevereiro de 2023

Dep. de Compras
A diretoria de Licitagcées e Contratos

Honrado em cumprirnenta-lo, venho por meio deste solicitar a vossa
senhoria que seja providenciado a abertura de processo licitatorio para execugéo
do servico de manutengdo preventiva e corretiva em aparelhos de ar
condicionado, tento em vista a necessidade das manutengées nas centrais de ar
das seguintes secretarias municipais: Gabinete do Executivo Municipal, Sec.
Mun. de Administracao, Sec. Mun. de Financas, Sec. Municipal de Obra,
Sec. Mun. de Agricultura e Sec. Mun. de Cultura, Conforme relatério assinado
pelo Prefeito Municipal.

Obs. Numero de solicitagao de despesa 20230228004

&

Rodrigo Sa#ﬁg gg\o Costa
Diretor de Campras
Portaria n°® 1484/2022

@ Ipixunado Pars - PA Wy ipixunadopara.pa.gov.r f& @prefeituradaipixunadopars
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Estado do Para

SOLICITAGAO DE DESPESA N° 20230228004

Governo Municipal de Ipixuna do Para
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Para

ORGAO : 03 Sec. Mun. de Administragdo e Rec.Humanos

UNIDADE ORGAMENTARIA : 01 Sec.Mun. de Administragéo e Rec. Humanas
PROJETO / ATIVIDADE :
CLASSIFICAGAO ECONOMICA :

CORRETIVA EM

Submetemos a apreciagdo d
necessario(s) a CONTRATACA!

e Vossa Senhoria a relagdo do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E

APARELHOS DE AR CONDICIONADO/SPLITS, FREEZER, GELADEIRA E

BEBEDOURO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA,FUNDOS E
SECRETARIAS MUN1ICIPAIS DE IPIXUNA DO PARA, Como o Gabinete do Executivo Municipal, Sec.
Mun. de Administracdo, Sec. Mun. de Finangas, Sec. Municipal de Obra, Sec. Mun. de Agricultura e
Sec. Mun. de Cultura., para qual solicitamos as providéncias necessarias.

Justificativa : Manutencio das atividades da Adminstragdo objetivando a consecucdo do interesse plblico.

Cadigo

Descrigao

Quant Unidade

VI. Estimado

040787

MANUTENCAO CORRETIVA C/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC - 6000 ¢

100,0000 SERVICO

12000
Especificagao:

Especificagdo : Especificagdo : Especificagdo : Manutengéo corretiva ¢/ remogéo em
aparelhos de 6000 a 12000 btus, com reposi¢do de pegas originais ¢/ 6nus para a
contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que compdem o sistema de
climatizagdo. Os servigos deverdo ser efetuados de acordo com os manuais e normas
técnicas especificas, obedecendo, ainda, & Portaria n.” 3.523/98 do Ministério da
Satide, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigbes de uso,
garantindo a adequada refrigeragédo,e a prevengdo de riscos @ salde das pessoas. A
manutengdo Corretiva consiste em: substituigbes de componentes, ajustes e reparos
necessarios, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas para os
equipamentos ¢/ garantia minima de 90 (noventa) dias. Pegas de reposi¢do néo
inclusas no contrato: COMPRESSORES E VENTILADORES. Os servigos serdo
prestados no prazo da 12 (doze) meses

171,83

24000
Especificagao:

040788 MANUTENCAO CORRETIVA C/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 18000 ¢

Especificagdo: Manutengéo corretiva ¢/ remogédo em aparelhos de 18 000 a 24 000
BTUS, com reposigéo de pegas originais ¢/ 6nus para a coniratada em aparelhos de
ar condicionado ou split's que compdem o sistema de climatizagdo da. Os servigos
deverdo ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas especificas,
obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/98 do Ministério da Saudde, com vislas a
manter os equipamentos em perfeitas condigbes de uso, garantindo a adequada
refrigeragdo,e a prevengdo de riscos a salde das pessoas. A manulengdo Corretiva
consiste em: substituigoes de componentes, ajustes e reparos necessarios, de acordo
com os manuais e normas técnicas especificas para os equipamentos c/ garantia
minima de 90 (noventa) dias. Pegas de reposi¢do ndo inclusas no contrato:
COMPRESSORES E VENTILADORES. Os servigos serdo prestados no prazo de 12
(cdoze) meses.

80,0000 SERVICO

233,66

040789 MANUTENGAO
60000

Especificagdo:

CORRETIVA C/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONLIC -30000 50,0000 SERVIGO

Especificagdo: Manutengdo corretiva ¢/ remogdo em aparelhos de 30 000 a 60 000
BTUS, com reposi¢do de pegas originais ¢/ énus para a confratada em aparelhos de
ar condicionado ou split's que compdem o sistema de climatizagdo. Os servigos
deverdo ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas especificas,
obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/98 do Ministério da Saude, com vistas a
manter os equipamentos em perfeitas condigbes de uso, garantindo a adequada
refrigeragdo,e a prevengdo de riscos a satide das pessaas. A manutengdo Correliva
consiste em; substituicbes de componentes, ajustes e repaits necessarios, de acordo
com os manuais e normas técnicas especificas para os @quipamentos ¢/ garantia
minima de 90 (noventa) dias. Pegas de reposigdo nso inclusas no contrato:

419,58




SOLICITAGAO DE DESPESA N° 20230228004
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Governo Municipal de Ipixuna do Para
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Para

Cédigo Descrigao Quant Unidade V1. Estimado

COMPRESSORES E VENTILADORES. Os servigos serdo prestados no prazo de 12
(doze) meses.

040776 MANUTENGAO PREVENTIVA C/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 # 100,0000 SERVIGO 171,53
12000

Especificagdo: : Especificagdo : Manutengdo preventiva s/ remogdo para aparelhos de 6 000 a 12
000 BTUs, com reposigdo de pegas originais ¢/ 6nus para a contratada em aparelhos
de ar condicionado ou split's que compdem o sistema de climatizagdo. Osservigos
deverdo ser efefuados de acordo com os manuais e narmas técnicas especificas,
obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/98 do Ministério da Saude, com vistas a
manter os equipamentos em perfeitas condigbes de uso, garantindo a adequada
refrigeragdo,e a prevengdo de riscos & satide das pessoas./A Manutengdo Preventiva
consiste em: limpeza e conservagdo dos filtros de ar, limpsza de evaporadores e
condensadores, observagdo de conexdes e reapertos, fesles de Os comandos de
operagdo, verificagdo da operagdo do motor, ventilador e pas,verificagdo do
funcionamento dos componentes de bombas e torres, medigdo de temperaturas de
retorno, insuflamento, medigdo de correnle e tensdo, medigéc de pressao de trabalho
e de baixa, medigdo de temperatura de evaporagdo, medicao de pressdo de alta e de
pressdo de descida, limpeza da casa de maquinas e shafts, limpeza e conservagéo
dos dutos, entre outros ¢/ garantia minima de 90 (noventa) dias. Os servigos serao
prestados no prazo de 12 (doze) meses.

040778 MANUTENCAO PREVENTIVA C/ REMOCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 18000 80,0000 SERVIGO 222,08
24000

Especificagdo: Especificagdo: Manutengdo preventiva ¢/ remogao para eparelhos de 18000 a 24000
BTUs, com reposigdo de pegas originais ¢/ énus para a conlralada em aparelhos de ar
condicionado ou split's que compdem o sistema de climatize¢ao. Os servigos deverdo
ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas especificas, obedecendo,
ainda, & Portaria n.° 3.523/98 do Ministério da Saude, com vistas a manter os
equipamentos em pelfeitas condigées de uso, garantindo a adequada refrigeragao, e
a prevengdo de riscos & salde das pessoas. A Manutengao Preventiva consiste em:
limpeza e conservagdo dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores,
observagdo de conexdes e reaperios, testes de Os comandos de operagao,
verificagdo da operagdo do motor, ventilador e pas, verifica¢do do funcionamento dos
componentes de bombas e torres, medigdo de temperaturas de retorno, insuflamento,
medigdo de corrente e tensdo, medigdo de pressdo de trabalho e de baixa, medigdo
de temperatura de evaporagdo, medigdo de pressdo de alta & de pressdo de descida,
limpeza da casa de maquinas e shafts, limpeza e conservagso dos dutos, entre outros
¢/ garantia minima de 90 (noventa) dias. Os servigos serdo prestados no prazo de 12
(doze) meses.

040777 MANUTENCAO PREVENTIVA C/ REMOCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 30000 50,0000 SERVICO 21217
60000

Especificagdo: : Especificagdo : Manutengéo preventiva s/ remogdo para aparelhos de 30000 a
60000 BTUs, com reposicdo de pegas originais ¢/ énus para a contratada em
aparelhos de ar condicionado ou split's que compdem o sislema de climatizagao.
Osservigos deverdo ser efetuados de acordo com 0S manuais e normas técnicas
especificas, obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/98 do Ministério da Salide, com
vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigogs de uso, garantindo a
adequada refrigeracéo,e a prevengdo de riscos & salde das pesscas.A Manutengdo
Preventiva consiste em. limpeza e conservagdo dos fillros de ar, limpeza de
evaporadores e condensadores, observagdo de conexdes & reapertos, testes de Os
comandos de operagdo, Vverificagdo da operagdo o motor, ventilador e
pés,verificagdo do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medigéo de
temperaturas de reforno, insuflamento, medigdo de correnie e tensdo, medigdo de
pressdo de trabalho e de baixa, medigdo de temperatura de evaporagdo, medigdo de
pressdo de alta e de pressdo de descida, limpeza da casa de maquinas e shafts,
limpeza e conservagao dos dutes, entre outros ¢/ garantia minima de 90 (noventa)
dias. Os servigos serdo prestados no prazo de 12 (doze) meses.

040791 SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 24000 40,0000 SERVICO 453,08

040792 SERVIGO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 60000 40,0000 SERVICO 950,75
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040790 SERVICO DE INSTALAGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000 60,0000 SERVICO 283,57
040813 SERVICO DE TROCA E REPOSIGAO DE PECAS DE AR CONDICIONADO E000 A 60,0000 SERVICO 760,90

12000BTUS

Especificagdo: Especificagdo 0  SERVICO CONSISTE EM, TROCA,REPOSICAO E
FORNECIMENTO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR, DOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADOS DE 6000 A 12000 BTUs.

040814 SERVICO DE TROCA E REPOSIGAO DE PEGAS DE AR CONDICIONADO 15000 A 50,0000 SERVICO 756,66
24000 BTUS

Especificagdo: Especificagdo :0  SERVICO  CONSISTE EM, TROCA,REPOSICAO E
FORNECIMENTO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR, DOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADOS DE 18000 A 24000 BTUs.

040815 SERVICO DE TROCA E REPOSIGAO DE PEGAS DE AR CONDICIONADD 30000 A 40,0000 SERVIGO 863,45
60000BTUS
Especificagdo: Especificagio 0  SERVICO CONSISTE EM, TROCAREPOSICAO E
FORNECIMENTO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR, DOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADOS DE 30000 A 60000 BTUs.

040821 MANUTENCAO PREVENTIVA S/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 £ 20,0000 SERVICO 149,29
12000

Especificagdo: Especificagdo : Especificagéo : Manutengéo preventiva s/ remmogdo para aparelhos de
6 000 a 12 000 BTUs, com reposi¢do de pegas originais ¢/ énus para a contratada em
aparelhos de ar condicionado ou split's que compéem o sistema de climatizaggo.
Osservigos deverdo ser efetuados de acordo com os maluais e normas técnicas
especificas, obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/98 do Ministério da Satide, com
vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigbes de uso, garantindo a
adequada refrigeragdo,e a prevengdo de riscos & salde das pessoas.A Manutengao
Preventiva consiste em: limpeza e conservagdo dos fillros de ar, limpeza de
evaporadores e condensadores, observagdo de conexdes e reapertos, testes de Os
comandos de operagdo, verificagdo da operagdo do molor, ventilador e
pas,verificagédo do funcionamento dos componentes de bombas e forres, medigao de
temperaturas de retorno, insuflamento, medigdo de correnle e tensdo, medigdo de
presséo de trabalho e de baixa, medigdo de temperatura de evaporagao, medigdo de
pressdo de alta e de pressdo de descida, limpeza da casa de maquinas e shafts,
limpeza e conservagdo dos dutos, entre outros ¢/ garantia minima de 80 (noventa)
dias. Os servigos seréio prestados no prazo de 12 (doze) meses.

040817 MANUTENCAO PREVENTIVA S/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 18000 20,0000 SERVICO 262,50
30000

Especificagdo: Especificagdo : Especificagdo : Manutengao preventiva s/ remogao para aparelhos de
18 000 a 30 000 BTUs, com reposigdo de pegas originais ¢/ 6nus para a contratada
em aparelhos de ar condicionado ou split's que comp&em o sistema de climatizagao.
Osservigos deverdo ser efetuados de acordo com os ménuais e normas lécnicas
especificas, obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/98 do Ministério da Saude, com
vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigGes de uso, garantindo a
adequada refrigeragdo,e a prevencdo de riscos & salde das pessoas.A Manutengdo
Preventiva consiste em: limpeza e conservagdo dos filros de ar, limpeza de
evaporadores e condensadores, observagdo de conexdes e reapertos, testes de Os
comandos de operagdo, verificagdo da operagdo o motor, ventilador e
pas,verificagdo do funcionamento dos componentes de bombas e torres, medigdo de
temperaturas de retorno, insuflamento, medi¢cdo de corrente e tensdo, medigdo de
pressdo de trabalho @ de baixa, medigdo de temperatura de evaporagdo, medigéo de
pressdo de alta e de pressdo de descida, limpeza da casa de maquinas e shafts,
limpeza e conservagio dos dutes, entre outros ¢/ garantia minima de 90 (noventa)
dias. Os servigos serdo prestados no prazo de 12 (doze) meses.
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Oficio N°: 148/2023/GABISEC Ipixuna do Para, 02 de margo de 2023.

Da: Secretaria Municipal de Assisténcia Social e
Para: Coordenadoria de Licitacao e Contratos

Assunto: Solicitagdo de processo licitatério para Contratacéo de Empresa Especializada para
Prestagdo de Servigos de Manutengao Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.

Ao cumprimenta-lo cordialmente venho por meio deste, encaminhar o processo licitatorio
para contratagdo de Empresa Especializada em Prestagéo de Servicos de Manutencéao
Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social no decorrer do exercicio de 2023.

Sem mais para o momento, agradeco desde ja sua atencao.

— Atenciosamente;

Secretaria Municipal de Assisténcia Socizl
CNPJ: 17.165.695/0001-64
Avenida Presidente Vargas, n° SN, Bairro Centro, Ipixuna do Para/PA
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INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacéo de solugdo que atendera & necessidade abaixo especificada. O
objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugao
para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administragéo Publica.

1. DO OBJETO

REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAGCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TIPO CENTRAL E:TIPO
COMPACTO). VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE IPIXUNA DO PARA, PARA USO NO DECORRER DO EXERCICIO
DE 2023.

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Com a futura contratacdo o resultado esperado é que os programas tenham os itens necessarios para
atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

3 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

3.1. A estimativa das quantidades demandadas se deu pela observagdo do consumo dos mesmos
produtos no ano de 2022, de forma que, mantidos aproximadamente os mesmos deslocamentos daquele
ano, necessitamos de um acréscimo para as demandas do ano de 2023. Descricdo na tabela seguinte:

1. OBJETO

Constitui objeto do presente certame A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR
CONDICIONADO/SPLITS, FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO, OBJETIVANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO IPIXUNA DO PARA.

Secretaria Municipal de Assisténcia Social
CNPJ: 17.165.695/0001-64
Avenida Presidente Vargas, n® SN, Bairro Centro, Ipixuna do Para/PA



T IPIXUNA
%7/ DOPARA

/4 Nopatshade stvociamaiis ES1ADO Do PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. ESPECIFICACAO DOS ITENS E QUANTITATIVOS:
3.

IPIXUNA DO PARA

ITEM DESCRIGAO

QUANT.

UNIDADE

1“ MANUTENCAQ CORRETIVA C/ REMOGAQ EM APARELHOS DE AR CONDIC - 6000 A 12000

100

SERVICO

2  |MANUTENGCAO CORRETIVA C/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 12000 A 18000

20

SERVIGO

Especificagdo : Especificagdo : Manuteng&o corretiva ¢/ remogac em aparelhos de 12000a

18000 btus, com reposigdo de pegas originais ¢/ 6nus para a contratada em aparelhos de ar
condicionado ou split's que compdem o sistema de climatizagao. Os servigos deveréo ser efetuados
— e acordo com 0s manuais e normas técnicas especificas, obedecendo, ainda, a Portaria n.° 3.523/98
5 Ministério da Satde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigbes dé uso,
garantindo a adequada refrigeragéo,e a prevengo de riscos & satide das pessoas. A manutangédo

Corretiva consiste em: substituicbes de componentes, ajustes e reparos necessarios, de acordo com
os manuais e normas técnicas especificas para os equipamentos ¢/ garantia minima de 90 (noventa)
dias. Peges de reposigdo nédo inclusas no contrato: COMPRESSORES E VENTILADORES. Os

servigos serdo prestados no prazo de 12 (doze)meses

3 MANUTENCAO PREVENTIVA S/ REMOCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000

30

SERVIGO

Especificagéo ; Especificagdo : Manuteng&o preventiva &/ remogéo para aparelhos de 6 000 a 12 000 BTUS,
com reposigdo de pegas originais ¢/ 6nus para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que
compéem o sistema de climatizagdo. Osservicos deverdo ser efetuados de acordo com os manuais e
normas técnicas especificas, obedecendo, ainda, a Portaria n.° 3.523/98 do Ministérie da Saude, com vistas
a manter os equipamentos em perfeitas condigdes de uso, garantindo a adequada refrigeragéo,e a
prevencédo de riscos & saude das pessoas.A Manutencdo Preventiva consiste em: limpeza e conservagéo
dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observagdo de conexdes e reapertos, lestes
de Os comandos de operacdo, verificagdo da operagdo do motor, ventilador e pas,verificagdo do
funcionamento dos componentes de bombas e torres, medigdo de temperaturas de relorno,
insuflamento, medigdo de corrente e tenséo, medigéo de presséo de trabalho e de baixa, medic&o de
temperatura de evaporagéo, medigado de pressédo de alta e de presséo de descida, limpezéa da casa
de magquinas eshafts, limpeza e conservagéo dos dutos, entre outros ¢/ garantia minima de 90
(noventa) dias. Osservigos seréo prestados no prazo de 12 (doze) meses.

I MANUTENGAO PREVENTIVA S/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 18000 A 30000

10

SERVIGO

Especificagdo : Especificagdo : Manutengdo preventiva s/ remogéo para aparelhos de 18 000 a 30000 8TUs,
com reposigéo de pegas originais ¢/ 6nus para a conlratada em aparelhos de ar condicionado ou splii's que
compBem o sistema de climatizagdo. Osservigos deverdo ser efetuados de acordo com os manuais e
normas técnicas especificas, obedecendo, ainda, a Portana n. © 3,523/98 do Ministério da Saude, com vistas
a manter os equipamentos em perfeitas condigbes de uso, garantindo a adequada refrigeracéo.e a
prevengéo de riscos & saude das pessoas.A Manutengdo Preventiva consiste em: limpeza e conservagéo
dos filtros de ar, limpeza de evaporadores e condensadores, observagéo de conexdes e reaperios, lestes
de Os comandos de operagdo, verificagdo da operagdo do motor, ventilador e pas,verificagdo do
funcionamento doscomponentes de bombas e torres, medigéo de temperaturas de retomo, insuflamento,
medigéo de corrente e tensdo, medigéo de presséo de {rabalho e de baixa, medigéo de temperaiura de
evaporagdo, medigdo de presséo de alta e de presséo de descida, limpeza da casa de méaquinss eshafts,
limpeza e conservagdo dos dutos, entre outros ¢/ garantia minima de 90 (noventa) dias. Osservigos serdo
prestados no prazo de 12 (doze) meses.

[5 lSERVl(;O DE INSTALAGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 A 18000 | 30

ISERVICO

Especificagdo; Manutengéo preventiva ¢/ remogéo para aparelhos de 12.000 a

18.000 BTUs, com reposigéo de pegas originais ¢/ énus para a contratada em aparelhos de ar
condicionado ou split's que compdem o sisterna de climatizagdo. Os servigos deverédo ser efeluados
de acordo com os manuais e normas técnicas especificas, obedecendo, ainda, a Fortaria n.°
3.523/98 do Ministério da Salde, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigoes de
uso, garantindo a adequada refrigeragéo, e a prevengdo de riscos & salde das pessoas. A
Manutengdo Preventiva consiste em: limpeza e conservacéo dos filtros de ar, limpeza de

Secretaria Municipal de Assisténcia Social
CNPJ: 17.165.695/0001-64

Avenida Presidente Vargas, n° SN, Bairro Centro, Ipixuna do Para/PA
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evaporadores e condensadores, observagdo de conexdes e reapertos, testes de Os comandos de
operagdo, verificagdo da operagdo do motor, ventilador e pas, verificagdo do funcionamentodos
componentes de bombas e torres, medigdo de temperaturas de retorno, insuflamento, medigdo de
corrente e tensdo, medigdo de pressdo de trabalho e de baixa, medicdo de temperaiura de
evaporagdo, medigdo de pressdo de alta e de pressdo de descida, limpeza dacasa de maguinas
e shafts, limpeza e conservagdo dos dutos, enire outros ¢/ garantia minima de 90 (noventa) dias.
Os servigos serdo prestados no prazo de 12 (doze) meses.

Sésﬂ i

BECRETARIA MUNICIPAL DS nuwrmr:u BOCIAL

6 |SERVICO DE INSTALAGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000 30 |SERVICO
[f [MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FREEZER VERTICAL E HORIZONTAL | |sERVIGO|
[8 [MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRAS | 50 [servico]
[0 [MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO DOMESTICO | a0 ISERVICOI
|1o |MANUTEN¢A0 PREVENTIVA C/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 A 12000 ] |UNIDADEJ
. qﬁ;gloléTEN(;AO PREVENTIVA C/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 12.000 A T T —
F SERVICO DE DESINSTALAGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6.000 A 12.000 30  |UNIDADE
" Especificacdio - COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUA INSTALAGAO.
13 [SERVICO DE DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 A 18.000 30 |UNIDADE
Especificacio : COM FORNECIMENTO DE PEGAS E ACESSORIOS PARA SUA INSTALAGAO
i g;zg’wq:o DE TROCA E REPOSIGAO COMPRESSOR EM APARELHO DE AR CONDICIONADO[ e | uniDADE
Fs ISERVIGO DE TROCA E REPOSIGAO DE COMPRESSOR EM BEBEDOURO | 15 |UNIDADE|
16 |SERVICO DE TROCA E REPOSIGAO DE COMPRESSOR DE FREEZER | 15 |UNIDADE
7 |SERVI(}O DE TROCA E REPOSIGAO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA | 20 UNlDADE|
[18 [sErviGo DE TUBULAGAO DE FREEZER | 25 |uniDaDeg|

Especificagdo : COM FORNECIMENTQ DE TUBQ DE COBRE E DEMAIS PECAS
NECESSARIAS PARA SERVICO

Secretaria Municipal de Assisténcia Social
CNPJ: 17.165.695/0001-64

Avenida Presidente Vargas, n® SN, Bairro Centro, Ipixuna do Para/PA
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Justificamos que, a referida contratagdo, se faz necessério, pois 0s parelhos de ar condicionados, bebedouros, freezer e
geladeiras da SEMAS, necessitam de manutencdo preventiva e manutengio corretiva, visando o bom funcionamento e
consequentemente garantindo a durabilidade dos mesmos. Justificamos ainda que, 0s quantitativos aqui previstos, sdo frutos
de demandas impetradas nesse departamento. Ressaltamos que 0s quantitativos agu! previstos, séo meramente estimativos,
ndo acarretando obrigagdes quanto a compromissas futuros.

Considerando que a SEMAS, nio disponibiliza de equipamento adequado e mao de obra especializada para realizar tais
procedimentos, ratificamos a necessidade da contratacdo de empresa especializada em servigos de Manutengao preventiva e
corretiva, para garantir a continuidade dos servigos publicos.

A SEMAS, através da Comiss3o Permanente de Licitacdo, que tem como atribuicbes realizar os procedimentos licitatdrios,
considerando as necessidades da Secretaria, realizara o presente processo licitatério visando a obteng¢do de melhores pregos
e condigdes para futuro e eventual CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO/SPLITS, FREEZER, GELADEIRA E
I  EDOURO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE IPIXUNA DO PARA.

Cabendo a SECRETARIA a realizacdo e fiscalizacdo do respectivo contrato administrativo, atendidas as suas
demandas e disponibilidades orgamentdrias e financeiras.

IPIXUNA DO PARA, 02 DE MARCO DE 2023.

Secretaria Municipal de Assisténcia Social
CNPJ: 17.165.695/0001-64
Avenida Presidente Vargas, n® SN, Bairro Centro, Ipixuna do Para/PA
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Oficio n® 297/2023 — GS Ipixuna do Para (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Da: Secretaria Municipal de Educagéo
Para: Coordenadoria de Licitacdo e contratos

Senhor(a) Coordenador(a),
Cumprimentando-o cordialmente V. Sra. e na oportunidade venho pelo
presente expor:

Venho por meio deste, solicitar a vossa senhoria, a abertura do
processo licitatorio referente a servicos de manutencéo corretiva, e preventiva,
em central de ar, objetivando atender as necessidades das escolas do
municipio de Ipixuna do Para/PA.

Justificamos que, a referida contratacdo, se faz necessario, pois a
Secretaria Municipal de Ipixuna do Parad/PA, em face da necessidade de
contratagcdo de empresa especializada em manutencéo preventiva e corretiva de
central de ar condicionado, a qual tem a finalidade do presente instrumento é
assegurar a continuidade do perfeito funcionamento e a conservagdo dos
equipamentos dos Sistemas de Ar Condicionado Central, visa atender as
necessidades de conforto ambiental e garantir a boa qualidade do ar, para um
melhor desempenho dos servidores.

Equipamentos de ar condicionado requerem manutengbes preventivas
periédicas por pessoal devidamente capacitado, para seu adequado e seguro
funcionamento, assim, torna-se indispensavel a contratacdo de uma empresa
para realizar a manutengéo preventiva e corretiva nos referidos equipamentos.

Obs: Numero de solicitagao de despesa 202302280006 (FUNDEB)

Atenciosamente,
Glaucia da Conceigdo Santana Rodrigues da Silva

SECRETARIA DE EDUCAGAD
Decreto n°.003/2021

Q@ Ipixuna do Para- PA www.ipixunadopara.pa.gov.br §f @ @prefeituradeipixunadopara



Estado do Para

SOLICITAGAO DE DESPESA N° 20230228006

Governo Municipal de Ipixuna do Para
Fundo de Manut. e Des. da Educagdo Basica-FUNDEB

| ORGAOD : 11 Fundeb

UNIDADE ORGAMENTARIA : 01 FUNDEB
PROJETO / ATIVIDADE :
CLASSIFICAGAO ECONOMICA :

‘ Submetemos a apreciagao de Vossa Senhoria a relagdo do(s) item(nsgbaixo discriminado(s) necessario
(s) a Justificamos que, a referida contratagao, se faz necessariqois a Secretaria Municipal de Ipixuna do
Para/PA, em face da necessidade de contratagdo de empresa especi@ada em manutencédo preventiva e
corretiva de central de ar condicionado, a qual tem a finalidade d o presente instrumento é assegurar a
continuidade do perfeito funcionamento e a conservagdo dos equipam entos dos Sistemas de Ar
Condicionado Central, visa atender as necessidades de conforto amb lental e garantir a boa qualidade do

—~ ar, para um melhor desempenho dos servidoresara qual solicitamos as providéncias necessarias.

Justificativa : Manutencio das atividades da Adminstracdo objetivando a consecuciio do interesse publico.

Cddigo Descrigdo

Quant Unidade

VI. Estimado

12000

Especificagdo:

040787 MANUTENCAO CORRETIVA C/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC - 6000 A 120,0000 SERVIGO

Especificagdo : Especificagdo : Especificagdo : Manulengdo corretd ¢/ remogéo
em aparelhos de 6000 a 12000 btus, com reposicdo de pegas originaic/ énus
para a contratada em aparelhos de ar condicionado ou split's que ampdem o
sistema de climatizagdo. Os servigos deverdo ser efeluados de acalo com os
manuais e normas técnicas especificas, obedecendo, ainda, a Portiarn.® 3.523/98
do Ministério da Salide, com vistas a manter os equipamentos em per feitas
condi¢bes de uso, garantindo a adequada refrigeragédo,e a prevengdo de riscos a
satide das pessoas. A manutengdo Correliva consiste em: substituich es de
componentes, ajustes e reparos necessarios, de acordo com 0§ maigug normas
técnicas especificas para os equipamentos c/ garantia minima de 90(noventa)
dias. Pegas de reposicdo ndo inclusas no contrato. COMPRESSORES E
VENTILADORES. Os servicos serdo prestados no prazo de 12 s@oze) me

0,00

040788 MANUTENGAO
24000

Especificagdo:

CORRETIVA C/ REMOCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 1t  120,0000 SERVIGO

Especificagdo: Manutengdo corretiva ¢/ remogdo em aparelhos0@® al824 000
BTUS, com reposigdo de pegas originais ¢/ 6nus para a contratada e m aparelhos
de ar condicionado ou split's que compdem o sistema de climatizagd da. Os
servigos deverdo ser efetuados de acordo com os mahuais e normas dcnicas
especificas, obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/98 do Ministéio da Salide,
com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigbes de usgarantindo a
adequada refrigeragdo,e a prevengdo de riscos @ salde das pessoasA
manutengdo Corretiva consiste em: substituigbes de componentes, #istes e
reparos necessarios, de acordo com os manuais e norimas técnicas gseclficas
para os equipamentos ¢/ garantia minfima de 90 (noventa) dias. Pedm reposigdo
néo inclusas no contrato: COMPRESSORES E VENTILADORES. Os servigos
serdo prestados no prazo de 12 (doze) meses.

0,00

040789 MANUTENGAO CORRETIVA C/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC -3001  160,0000 SERVIGO

60000
Especificagéo:

Especificagdo; Manutengdo corretiva ¢/ remogdo em aparelhos d@dB& 60 000
BTUS, com reposicdo de pegas originais ¢/ 6nus para a contratada e m aparelhos
de ar condicionado ou split's que compdem o sistema de climatizagdOs servigos
deverdo ser efetuados de acordo com 0s manuais e normas técnicasspecificas,
obedecendo, ainda, a Portaria n.° 3.523/98 do Ministéric da Saudecom vistas a

0,00




SOLICITAGAO DE DESPESA N° 20230226006

Estado do Para
Governo Municipal de Ipixuna do Para

|Fundo de Manut. e Des. da Educagéo Basica-FUNDEE

Caodigo

Descricao

Quant Unidade

VI. Estimado

manter os equipamentos em perfeitas condigbes de uso, garantindo a  adequada
refrigeracdo,e a prevengdo de riscos & salde das pessoas. A manute ngdo
Corretiva consiste em: substituigbes de componentes, ajustes e rep aros
necessérios, de acordo com os manuais € normas técnicas especifica s para 0s
equipamentos ¢/ garantia minima de 90 (noventa) dias. Pe¢as de rep osigdo ndo
inclusas no contrato: COMPRESSORES E VENTILADORES. Os servigos ser &o

prestados no prazo de 12 (doze) meses.

040790

SERVICO DE INSTALAGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000

160,0000 SERVICO

0,00

040791

SERVICO DE INSTALAGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 2400(

160,0000 SERVICO

0,00

I 040792

SERVICO DE INSTALAGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 8000(

160,0000 SERVICO

0,00

\ 040793

SERVICO DE MANUTENCAQO CORRETIVA DE FREEZER

160,0000 SERVICO

0,00

040794

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA DE GELADEIRAS

160,0000 SERVIGO

0,00

040795

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA DE BEBEDOUROS

136,0000 SERVICO

0,00

040796

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA DE FREEZER

152,0000 SERVICO

0,00

040797

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS

152,0000 SERVICO

0,00

040776

MANUTENGCAO PREVENTIVA C/ REMOCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000

240,0000 SERVICO

12000

Especificagdo: . Especificagdo : Manutengdo preventiva s/ remogédo para aparelhode 6 000 a 12

000 BTUs, com reposigdo de pegas originais ¢/ 6nus para a contratls em

aparelhos de ar condicionado ou split's que compdem o sistema delimatizagéo.

Osservigos deverdo ser efetuados de acordo com os manuais e normatécnicas
especificas, obedecendo, ainda, a Portaria n.° 3.523/88 do Ministéo da Salide,
com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigbes de usgarantindo a
adequada refrigeracdo,e a prevengdo de riscos & Saude das pessoa#
Manutengdo Preventiva consiste em: limpeza e conservagdo dos fillrs de ar,

limpeza de evaporadores e condensadores, observagdo ds conexdes geapertos,

testes de Os comandos de operagdo, verificagdo da operagdo do matoventilador
e pés,verificagdo do funcionamento dos componentes de bombas ertss; medigéo
de temperaturas de retorno, insuflamento, medigdo de corrante e taséo, medigdo
de pressdo de trabalho e de baixa, medicdo de temperatura de evapeagéo,

medigdo de pressdo de alta e de pressdo de descida, limpeza da cas de

maquinas e shafts, limpeza e conservagdo dos dutos, entre outros & garantia

minima de 90 (noventa) dias. Os servigos serdo prestados no prazode 12 (doze)
meses.

0,00

040777 MANUTENGAO PREVENTIVA C/ REMOGCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 30000 A

60000

Especificagdo. : Especificagdo . Manutengdo preventiva s/ remogdo para aparelhose 30000 a

60000 BTUs, com reposicdo de pegas originais ¢/ 0nus para a conttada em
aparelhos de ar condicionado ou split's que comp8em o sistema de limatizagéo.

Osservigos deverdo ser efetuados de acordo com 0s marnuais e normasécnicas
especificas, obedecendo, ainda, a Portaria n.° 3.523/98 o Ministéo da Satde,

com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigbes de usgarantindo a
adequada refrigeragdo,e a prevengdo de riscos & Salde das pessoad
Manutengdo Preventiva consiste em: limpeza e conservacdo dos fikrs de ar,

limpeza de evaporadores e condensadores, observagdo de conexdes geapertos,

testes de Os comandos de operagéo, verificagdo da operacdo do matoventilador
e pds,verificagdo do funcionamento dos componentes de bombas erks; medigédo
de temperaturas de retomno, insuflamento, medigdo de corrente e tasdo, medigdo
de presséo de trabalho e de baixa, medigdo de temperatura de evapeagéo,

medicdo de pressdo de alfa e de pressdo de descidd, limpeza da caa de

maquinas e shafts, limpeza e conservagdo dos dutos, entre outros ¢ garantia

minima de 90 (noventa) dias. Os servigos serdo prestados no prazode 12 (doze)
meses.

160,0000 SERVICO

0,00

| 040778 MANUTENCAO PREVENTIVA C/ REMOCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 18000 A

160,0000 SERVICO

0,00




SOLICITAGAO DE DESPESA N° 20230228006

Estado do Para

Governo Municipal de Ipixuna do Para
Fundo de Manut. e Des. da Educagdo Basica-FUNDEB

| Codigo Descrigao Quant Unidade VI. Estimado
24000
Especificagdo: Especificagdo: Manutengdo preventiva o/ remogédo para aparelhos del8000 a
24000 BTUs, com reposigdo de pegas originais o/ 6nus para a conttada em
. aparelhos de ar condicionado ou split's que compem o sistema de limatizagéo.
Os servigos deverdo ser efetuados de acordo com os manuais e normeatécnicas
‘ especificas, obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/98 o Ministdo da Salide,
com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condices de usgarantindo a
adequada refrigeragdo, e a prevengdo de riscos & Salde das pessoasA
Manutengdo Preventiva consiste em. limpeza e conservagdo dos fikrs de ar,
limpeza de evaporadores e condensadores, observagdo de conexdes geapertos,
testes de Os comandos de operagdo, verificagdo da operagdo do matoventilador
e pés, verificagdo do funcionamento dos componentes de bombas e fres,
medigdo de temperaturas de retorno, insuflamento, medigdo de corrde e tensdo,
medigdo de pressdo de trabalho e de baixa, medigéo de temperalura de
evaporagdo, medicdo de pressdo de alfa e de pressio de myexadaialicasa
de maquinas e shafts, limpeza e conservagédo dos dutos, entre outrs ¢/ garantia
minima de 90 (noventa) dias. Os servigos serdo prestados no prazode 12 (doze)
meses.
040807 SERVIGO DE TROCA E REPOSICAO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR 24,0000 SERVICO 0,00
CONDICIONADO
040808 SERVICO DE TROCA E REPOSICAO DE COMPRESSOR EM BEBEDOURO 152,0000 SERVICO 0,00
040809 SERVICO DE TROCA E REPOSIGAO DE COMPRESSOR DE FREEZER 160,0000 SERVICO 0,00
040810 SERVICO DE TROCA E REPOSIGAQO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA 80,0000 SERVICO 0,00
040811 SERVICO DE TUBULACAO DE FREEZER 20,0000 SERVICO 0,00
‘ Especificagdo. Especificagdo. COM FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE E DEMAIS PECAS
NECESSARIAS PARA O SERVICO
|
040812 SERVIGO DE TROCA E REPOSICAQ DE PEGAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 5000 A 40,0000 SERVIGO 0,00
12000
Especificagdo: Especificagdo: TROCA E REPOSICAO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E
CONDENSADOR FARA APARELHO DE CENTRAL DE AR
040818 SERVICO DE TROCA E REPOSICAQ DE PECAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18000 40,0000 SERVIGO 0,00
24000
Especificagdo: Especificagdo: TROCA E REPOSIGCAO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E
CONDENSADOR PARA APARELHO DE CENTRAL DE AR
040819 SERVICO DE TROCA E REPOSICAO DE PEGAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 3000 A 40,0000 SERVICO 0,00
60000
Especificagdo: Especificagdo: TROCA E REPOSICAO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E
CONDENSADOR PARA APARELHO DE CENTRAL DE AR
040820 SERVIGO DE REPOSIGAO DE TERMOSTATO UNIVERSAL PARA FREEZER 120,0000 SERVICO 0,00

Especificacdo: Especificagdo: SERVICO DE REPOSICAO COM TERMOSTATO COM DUPLA
ACAO, COM REGULAGEM PARA RESFRIADO OU CONGELADO, POSSUINDO
CHAVE SELETORA QUE PODE GIRAR PARA ESCOLHER A TEMPERATURA.
COMPATIVEL COM DIVERSOS MODELOS DE FREEZES.




| SOLICITAGAO DE DESPESA N° 202302261006

Estado do Para

Governo Municipal de Ipixuna do Para
Fundo de Manut. e Des. da Educagdo Basica-FUNDEB

Cadigo Descrigdo Quant Unidade VI. Estimado

Ipixuna do Para, 28 de Fevereiro de 2023

GLAUCIA DA CDNCEIQg;I &IA&& EODRIGUES DA SILVA

RESPONSAVEL
pIO1




Secretaria Municipal de Educacad

SEMED

bifidade ¢
compromisso de Todos!

L) 1€ EITLIRY . B
S0 IPIXUNA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
wwv - DOPARA CNPJ: 29.710.485/0001-99
e e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAQ ~ SEMED
GABINETE DA SECRETARIA

Oficio n® 298/2023 — GS Ipixuna do Para (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Da: Secretaria Municipal de Educacao
Para: Coordenadoria de Licitacdo e contratos

Senhor(a) Coordenador(a),
Cumprimentando-o cordialmente V. Sra. e na oportunidade venho pelo
presente expor:

Venho por meio deste, solicitar a vossa senhoria, a abertura do
processo licitatério referente a servicos de manutencéo corretiva, e preventiva,
em central de ar, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Educagao, municipio de Ipixuna do Para/PA.

Justificamos que, a referida contratacdo, se faz necessario, pois a
Secretaria Municipal de Ipixuna do Para/PA, em face da necessidade de
contratagdo de empresa especializada em manutengéio preventiva e coretiva de
central de ar condicionado, a qual tem a finalidade do presente instrumento &
assegurar a continuidade do perfeito funcionamento e a conservagéo dos
equipamentos dos Sistemas de Ar Condicionado Central, visa atender as
necessidades de conforto ambiental e garantir a boa qualidade do ar, para um
melhor desempenho dos servidores.

Equipamentos de ar condicionado requerem manutengdes preventivas
periédicas por pessoal devidamente capacitado, para seu adequado e seguro
funcionamento, assim, torna-se indispensavel a contratagdo de uma empresa
para realizar a manutengao preventiva e corretiva nos referidos equipamentos.

Obs: Numero de solicitagdo de despesa 202302280007 (FME)

Atenciosamente,

Glaucia da Concei¢do Santana Rodrigues da Silva

SECRETARIA DE EDUCACAD
Decreto n°.003/2021

9 Ipixuna do Para - PA www.ipixunadopara.pa.gov.br f @ @prefeituradeipixunadopara



SOLICITAGAO DE DESPESA N° 20230228007

‘ Estado do Para

Governo Municipal de Ipixuna do Para
Fundo Municipal de Educacdo

ORGAD : 10 Secretaria Municipal de Educagéo

‘ UNIDADE ORGAMENTARIA : 01 Sec. Municipal de Educagéo
PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAGAC ECONOMICA :

Submetemos a apreciacao de Vossa Senhoria a relacao do(s) item(nsabaixo discriminado(s) necessario
(s) a Justificamos que, a referida contratagao, se faz necessériqeis a Secretaria Municipal de Ipixuna do
Para/PA, em face da necessidade de contratagdo de empresa especis#ada em manutengao preventiva e
corretiva de central de ar condicionado, a qual tem a finalidade d o presente instrumento & assegurar a
continuidade do perfeito funcionamento e a conservagdo dos equipam entos dos Sistemas de Ar

Condicionado Central, visa atender as necessidades de conforto amb iental e garantir a boa qualidade do
‘ ar, para um melhor desempenho dos servidorespara qual solicitamos as providéncias necessarias.

Justificativa : Manutencio das atividades da Adminstragdo objetivando a consecucio do interesse publico.

Codigo Descrigdo Quant Unidade VI. Estimado
040787 MANUTENGAO CORRETIVA C/ REMOCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC - 6000 A 30,0000 SERVICO 0,00
12000

Especificagdo: Especificagdo : Especificagdo : Especificagdo | Manulengdo correti ¢/ remogéo
em aparelhos de 6000 a 12000 btus, com reposicdo de pegas origingic/ 6nus
para a contratada em aparelhos de ar condicionado ol split's que ampdem o
sistema de climatizagdo. Os servigos deverdo ser efeluados de acafo com os
manuais e normas técnicas especlficas, obedecendo, ainda, & Portiarn.® 3.523/98
do Ministério da Salide, com vistas a manter os equipamentos em per feitas
condigdes de uso, garantindo a adequada refrigeragdo,e a prevengdo de riscos &
salide das pessoas. A manutengdo Corretiva consiste em: substituicd es de
componentes, ajustes e reparos necessarios, de acordo com o0s maisie normas
técnicas especificas para os equipamentos ¢/ garantia minima de 90(noventa)
dias. Pecas de reposigdo ndo inclusas no contraio. COMPRESSORES E
VENTILADORES. Os servigos serdo prestados no prazo de 12 sgdoze) me

040788 MANUTENCAO CORRETIVA C/ REMOCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 1i 30,0000 SERVIGO 0,00
24000

Especificacdo: Especificagdo: Manutengdo corretiva ¢/ remocdo em aparelhos0@R al824 000
BTUS, com reposicdo de pegas originais ¢/ 6nus para a contratada e m aparelhos
de ar condicionado ou split's que compdem o sistema de climatizagé da. Os
servicos deverdo ser efetuados de acordo com os maniais e normas dcnicas

| especificas, obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/98 do Ministéio da Salide,

com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigbes de usgarantindo a

‘ adequada refrigeragdo,e a prevengdo de riscos @ Salde das pessoasA

l manutencdo Corretiva consiste em: substituicbes de componentes, astes e

‘ reparos necessarios, de acordo com 0§ manuais € normas técnicas gseclficas

‘ para os equipamentos c/ garantia minima de 90 (novenia) dias. Bajm reposicdo

nédo inclusas no contrato: COMPRESSORES E VENTILADORES. Os servigos

serdo prestados no prazo de 12 (doze) meses.

040780 MANUTENCAO CORRETIVA C/ REMOCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC -3001 40,0000 SERVICO 0,00
60000
Especificagdo: Especificagdo: Manutengdo corretiva ¢/ remogdo em aparelhos dg0B& 60 000
BTUS, com reposi¢do de pegas originais ¢/ 6nus para a confratada e m aparelhos
de ar condicionado ou split's que compdem o sistema de climatizagsd Os servigos
deverdo ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicasspecificas,
obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/98 do Ministéric da Satidegom vistas a




SOLICITAGAO DE DESPESA N° 20230228007

! Estado do Para

Governo Municipal de Ipixuna do Para
Fundo Municipal de Educagdo

Codigo Descrigdo Quant Unidade VI. Estimado
manter os equipamentos em perfeitas condigbes de uso, garantindo a adequada
refrigeragdo,e a prevencdo de riscos & salde das pesspas. A manute ngao
Corretiva consiste em: substituigbes de componentes, ajustes e rep aros
necessarios, de acordo com os manuais e normas lécnicas especifica s para os
equipamentos ¢/ garantia minima de 90 (noventa) dias. Pegas de rep osigdo nédo
inclusas no contrato: COMPRESSORES E VENTILADORES. Os servigos ser &o
prestados no prazo de 12 (doze) meses.
040790 SERVIGO DE INSTALAGAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 6000 A 12000 40,0000 SERVICO 0,00
040791 SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 A 2400( 40,0000 SERVICO 0,00
040792 SERVICO DE INSTALACAC DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 A 6000( 40,0000 SERVICO 0,00
040793 SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA DE FREEZER 40,0000 SERVICO 0,00
040794 SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA DE GELADEIRAS 40,0000 SERVICO 0,00
040795 SERVICO DE MANUTENCAQ CORRETIVA DE BEBEDOUROS 34,0000 SERVICO 0,00
040796 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE FREEZER 38,0000 SERVICO 0,00
‘ 040797 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS 38,0000 SERVICQ 0,00
i 040776 MANUTENGAO PREVENTIVA C/ REMOGAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 6000 60,0000 SERVICO 0,60

‘ 12000

Especificagdo: : Especificagdo : Manutengdo preventiva s/ remogédo para aparelhode 6 000 a 12

000 BTUs, com reposigdo de pegas originais ¢/ 6nus para a contratta em
aparelhos de ar condicionado ou split's que compdem ¢ Sistema delimatizagdo.

Osservigos deverdo ser efetuados de acordo com os manuais e hormatécnicas
especlificas, obedecendo, ainda, a Portaria n.° 3.523/98 do Ministéo da Salide,
com vistas a manler 0s equipamentos em perfeitas condigbes de usgarantindo a
adequada refrigeragdo,e a prevengdo de riscos A &alde das pessoad
Manutengdo Preventiva consiste em: limpeza e conservagdo dos filrs de ar,

limpeza de evaporadores e condensadores, observagdo de conexBes geapertos,

testes de Os comandos de operacgdo, verificagdo da operagdo do matoventilador
e pas,verificagdo do funcionamento dos componentes de bombas er&s; medigédo
de temperaturas de retomo, insuflamento, medigdo de corrente e taséo, medicdo
de pressdo de trabalho e de baixa, medicdo de temperatura de evapeagéo,

medicdo de pressdo de alta e de pressdo de descida limpeza da caa de

maquinas e shafts, limpeza e conservagdo dos dutos, entre outros ¢ garantia

minima de 90 (noventa) dias. Os servigos serfo prestados no prazode 12 (doze)
meses.

1

60000

040777 MANUTENGCAO PREVENTIVA C/ REMOGCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 30000 A

Especificagdo: . Especificagdo : Manutengédo preventiva s/ remogédo para aparelhose 30000 a

60000 BTUs, com reposigdo de pegas originais ¢/ 6nus para a conttada em
aparelhos de ar condicionado ou split's que compdem o sisfema de limatizag&o.

Osservigos deverdo ser efeluados de acordo com os manuais e normasécnicas
especificas, obedecendo, ainda, a Portaria n.° 3.523/98 do Ministéo da Satide,
com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigbes de usgarantindo a
adequada refrigeragéo,e a prevengdo de riscos & salde das pessoas
Manutengdo Preventiva consiste em: limpeza e conservagdo dos filkrs de ar,

limpeza de evaporadores e condensadores, observagdo de conexdes geapertos,

testes de Os comandos de operagdo, verificagdo da operagdo do matoventilador
e pas,verificagéo do funcionamento dos componentes de bombas erts; medigéo
de temperaturas de retorno, insuflamento, medi¢do de corrente e tasdo, medigdo
de pressdo de trabalho e de baixa, medicdo de temperatura de evapeagéo,

medigdo de pressdo de alta e de pressdo de descida, limpeza da caa de

maquinas e shafts, limpeza e conservagdo dos dutos, entre outros ¢ garantia

minima de 90 (noventa) dias. Os servigos serdo prestados no prazode 12 (doze)
meses.

40,0000 SFRVICO

0,00

E 040778 MANUTENCAO PREVENTIVA C/ REMOGCAO EM APARELHOS DE AR CONDIC 18000 A

40,0000 SERVICO

0,00




SOLICITAGAO DE DESPESA N° 20230228007

Estado do Para

Governo Municipal de Ipixuna do Para
Fundo Municipal de Educagédo

Especificagdo: Especificagdo. SERVICO DE REPOSICAO COM TERMOSTATO COM DUPLA
ACAO, COM REGULAGEM PARA RESFRIADO OU CONGELADO, POSSUINDO
CHAVE SELETORA QUE PODE GIRAR PARA ESCOLHER A TEMPERATURA.
COMPATIVEL COM DIVERSOS MODELOS DE FREEZES.

Cadigo Descrigdo Quant Unidade VI. Estimado
24000
Especificagdo: Especificagédo: Manutengdo preventiva ¢/ remogdo para aparelhos def8000 a
24000 BTUs, com reposigdo de pegas originais ¢/ énus para a conttada em
aparelhos de ar condicionado ou split's que compdem o sistema de limatizagao.
Os servigos deverdo ser efetuados de acordo com os manuais e nofmeatécnicas
especificas, obedecendo, ainda, & Portaria n.° 3.523/48 do Minisiéo da Salide,
com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condigbes de usgarantindo a
adequada refrigeragdo, e a prevengdo de riscos & galde das pessoasA
Manutengdo Preventiva consiste em. limpeza e conseivagdo dos fikrs de ar,
limpeza de evaporadores e condensadores, observagédo de conexdes aeapertos,
testes de Os comandos de operagdo, verificagdo da opelagdo do matoventilador
e pas, verificagdo do funcionamento dos componerites de bombas e ites,
medigdo de temperaturas de retorno, insuflamento, medigio de corrge e fensso,
medigdo de pressdo de trabalho e de baixa, medi¢do de temperatura de
evaporagdo, medigdo de pressdo de alta e de pressdo de nyestadaialicasa
de maquinas e shafts, limpeza e conservagdo dos dutos, entre outrs ¢/ garantia
minima de 90 (noventa) dias. Os servigos serdo prestados no prazode 12 (doze)
meses.
040807 SERVIGCO DE TROCA E REPOSIGAO DE COMPRESSOR EM APARELHO DE AR 6,0000 SERVICO 0,00
CONDICIONADO
040808 SERVICO DE TROCA E REPOSICAQ DE COMPRESSOR EM BEBEDOURO 38,0000 SERVICO 0,00
040809 SERVICO DE TROCA E REPOSIGAQ DE COMPRESSOR DE FREEZER 40,0000 SERVIGO 0,00
040810 SERVIGO DE TROCA E REPOSICAO DE COMPRESSOR DE GELADEIRA 20,0000 SERVICO 0,00
040811 SERVICO DE TUBULACAO DE FREEZER 5,0000 SERVICO 0,00
Especificagdo: Especificagdo: COM FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE E DEMAIS PECAS
NECESSARIAS PARA O SERVICO
040812 SERVIGO DE TROCA E REPOSICAO DE PEGAS DE CENTRAL DE AR SPLIT G000 A 10,0000 SERVICO 0,00
12000
| — Especificagdo. Especificagdo: TROCA E REPOSICAO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E
CONDENSADOR PARA APARELHO DE CENTRAL DE AR
040818 SERVICO DE TROCA E REPOSICAQ DE PECAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18000 . 10,0000 SERVIGO 0,00
24000
Especificagdo: Especificago: TROCA E REPOSICAO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E
CONDENSADOR FPARA APARELHO DE CENTRAL DE AR,
040819 SERVICO DE TROCA E REPOSICAO DE PEGCAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 3000 A 10,0000 SERVICO 0,00
60000
Especificagdo: Especificagdo: TROCA E REPOSICAO DE VENTILADOR DO EVAPORADOR E
CONDENSADOR PARA APARELHO DE CENTRAL DE AR.
040820 SERVIGO DE REPOSICAO DE TERMOSTATO UNIVERSAL PARA FREEZER 30,0000 SERVIGO 0,00
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Ipixuna do Pard, 28 de Novembro de 2022.
Memo. de N2 590/2022

A Sr2. Maristela Castelo Branco
MD. Coordenadora de Licitacdes e Contratos da PMI

Venho por meio deste, encaminhar a V. S2. a demanda anual dos itens
descriminados abaixo, de servigos e manutencdo em central de ar , para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para exercicio 2023.

Certo da compreenséo mediante ao trabalho ser realizado renovamos votos de

estima e apreco.

MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENETE — DOTACKO 2096
ITEM DESCRICAO DOS PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE
1 SERVICOS DE REPOSICAO DE GAS EM CENTRAL DE UNID. 10
AR 32.000 BTUS
2 SERVICOS DE LAVAGEM DE CENTRAL DE AR LUNID., 10
32.000 BTUS
Atenciosamente,

]
isco Gerbnimo da Silva

Secretdrio Municipal de Meio Ambiente
DECRETO — 254/2022

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
Rua Luiz Batista Nonato, 423 CEP 68.637.000 - Ipixuna do Para — PA.
semma@ipixunadopara.pa.gov.br



